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Москвичев

Кириллов

Матвиенко ООО "ГазР"
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2.Система высот Балтийская
3.Сплошные горизонтали проведены через 0,5 метра

1.Система координат МСК-33

УП1 100°

ПК0+12.5

УП2 90°

ПК0+55.0

УП3 172°

ПК1+2.6

УП4 169°

ПК1+19.4

УП5 178°

ПК 1+39.9

УП6 179°

ПК 1+96.5

Труба - Г3

ПЭ 100 ГАЗ SDR 11-63х5,8

ГОСТ Р 50838-2009

Труба - Г3

ПЭ 100 ГАЗ SDR 11-63х5,8

ГОСТ Р 50838-2009

ООО "ГазР"

Москвичев

Кириллов

Матвиенко

Стадия Лист Листов

ПД 1

Изм. Кол. Лист №док.Подпись Дата

ГИП

Н.контр.
Выполнил

Г-005-17-ППТ

601431, Владимирская область, Вязниковский район,

д. Палково

04.17

04.17

04.17

Газопровод высокого давления до ПРГ, ПРГ,

распределительный газопровод и газопроводы-вводы

низкого давления для газоснабжения жилых домов в

д. Палково Вязниковского района 3

Проект планировки территории

М 1:500 (начало)

Проект планировки территории

Чертеж планировки территории

Схема расположения листов

Лист

ППТ-3

Лист

ППТ-2

Лист

ППТ-1

- проектируемые газопроводы-вводы низкого давления, P≤0,003 МПа

Условные обозначения

- ЛЭП 0,4 кВ

- граница участков, поставленных на кадастровый учет

- проектируемый газопровод высокого давления, P≤0,6 МПа

- проектируемый пункт редуцирования газа

- проектируемые газопроводы низкого давления, P≤0,003 МПа

- граница полосы отвода под проектируемые газопроводы, охранная зона

проектируемого газопровода
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УП1 173°

ПК0+12.0

УП2 176°

ПК0+35.4

УП3 90°

ПК0+74.4

УП4 90°

ПК0+92.4

УП5 175°

ПК1+61.2

УП6 175°

ПК1+85.4

УП7 172°

ПК2+18.3

УП8 172°

ПК2+44.4

УП9 90°

ПК2+60.2

УП10 90°

ПК2+88.3

УП11 172°

ПК2+94.6

УП13 180°

ПК3+41.3

ПК12+9.2

ПК1+19.5

ПК1+30.2

ПК1+72.5

ПК1+98.5

ПК2+20.2

ПК11+9

ПК2+73.7

ПК2+99.3

ПК1+3.7

ПК12

УП31 90°

ПК12+2.1

ПК12+19.1

Заглушка электросварная

со встроенными фиксаторами

ПЭ100 SDR 11  ∅63

ПК2+45.8

ПК11

ПК11+10.5

Заглушка электросварная

со встроенными фиксаторами

ПЭ100 SDR 11  ∅63
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2.Система высот Балтийская
3.Сплошные горизонтали проведены через 0,5 метра

1.Система координат МСК-33

Труба

ПЭ 100 ГАЗ SDR 17,6-110х6,3

ГОСТ Р 50838-2009

Труба

ПЭ 100 ГАЗ SDR 17,6-90х5,2

ГОСТ Р 50838-2009

Труба

ПЭ 100 ГАЗ SDR 17,6-63х3,6

ГОСТ Р 50838-2009

Труба

ПЭ 100 ГАЗ SDR 17,6-63х3,6

ГОСТ Р 50838-2009

УП7 178°

ПК2+72.7

УП8 169°

ПК2+89.7

УП9 172°

ПК2+96.3

УП11 146°

ПК3+8.3

УП10 146°

ПК3+4.0
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11,9

ПК0+1.8 - Опуск проектируемого

газопровода ∅108х4,0 в землю

в футляре ∅159х3,5, l=0,5 м

Пункт газорегуляторный шкафной

"Газовичок-А6859-1000" с двумя линиями

редуцирования (основной и резервной),

с регуляторами давления газа

РДНК-400 (Ду50)

ПК3+13.7 - Выход проектируемого

газопровода Г3 ∅57х3,5 из земли

в футляре ∅89х2,5, l=0,5 м

ПК3+15.0

Труба - Г3

ПЭ 100 ГАЗ SDR 11-63х5,8

ГОСТ Р 50838-2009

15,9

Москвичев

Кириллов

Матвиенко ООО "ГазР"ООО "ГазР"

Москвичев

Кириллов

Матвиенко

Стадия Лист Листов

ПД 2

Изм. Кол. Лист №док.Подпись Дата

ГИП

Н.контр.
Выполнил

Г-005-17-ППТ

601431, Владимирская область, Вязниковский район,

д. Палково

04.17

04.17

04.17

Газопровод высокого давления до ПРГ, ПРГ,

распределительный газопровод и газопроводы-вводы

низкого давления для газоснабжения жилых домов в

д. Палково Вязниковского района 3

Проект планировки территории

М 1:500 (продолжение)

Проект планировки территории

Чертеж планировки территории

Схема расположения листов

Лист

ППТ-3

Лист

ППТ-2

Лист

ППТ-1

- проектируемые газопроводы-вводы низкого давления, P ≤0,003 МПа

Условные обозначения

- ЛЭП 0,4 кВ

- граница участков, поставленных на кадастровый учет

- проектируемый газопровод высокого давления, P ≤0,6 МПа

- проектируемый пункт редуцирования газа

- проектируемые газопроводы низкого давления, P ≤0,003 МПа

- граница полосы отвода под проектируемые газопроводы, охранная зона

проектируемого газопровода
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УП12 171°

ПК3+18.2

УП13 180°

ПК3+41.3

УП14 179°

ПК3+63

УП15 177°

ПК3+82.2

УП16 177°

ПК4+4.9

УП18 178°

ПК4+39.3

УП19 179°

ПК4+55.2

УП20 176°

ПК4+60.9УП21 174°

ПК4+80.1

УП22 146°

ПК5+3.8

УП23 147°

ПК5+8.6

УП28 129°

ПК7+12.9

УП29 131°

ПК7+15.3

УП30 175°

ПК7+29.2

Заглушка электросварная

со встроенными фиксаторами

ПЭ100 SDR 11  ∅63

ПК7+38.4

ПК5+35.8

ПК7

ПК5+9.8

ПК5+47.6

ПК8

ПК5+50.6
УП24 172°

ПК5+66.2

ПК5+89.1

УП25 169°

ПК5+90.9

УП26 178°

ПК5+96.4

:55

УП27 173°

ПК6+44.1

ПК6+45.8

ПК6+57.6

Заглушка электросварная

со встроенными фиксаторами

ПЭ100 SDR 11  ∅63

Заглушка электросварная

со встроенными фиксаторами

ПЭ100 SDR 11  ∅63

ПК6+59.1

ПК7+2.4

ПК7+37.6

ПК7+28.6

ПК8+31.1

ПК8+46.8

Заглушка электросварная

со встроенными фиксаторами

ПЭ100 SDR 11  ∅63

ПК8+48.3

ПК3+24.1

ПК3+28.9

ПК3+51.8

ПК3+64.3

ПК9

ПК3+68.2

ПК3+93.7

ПК3+99.3

УП17 179°

ПК4+30.1

ПК4+19.9

ПК4+21.2

ПК4+33.8

ПК4+65.1

ПК4+48.3

ПК4+95.5

ПК9+14.9

ПК10+6.4

ПК9+16.4

ПК10+7.9

Заглушка электросварная

со встроенными фиксаторами

ПЭ100 SDR 11  ∅63

Заглушка электросварная

со встроенными фиксаторами

ПЭ100 SDR 11  ∅63

Заглушка электросварная

со встроенными фиксаторами

ПЭ100 SDR 11  ∅63

Заглушка электросварная

со встроенными фиксаторами

ПЭ100 SDR 11  ∅63
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2.Система высот Балтийская
3.Сплошные горизонтали проведены через 0,5 метра

1.Система координат МСК-33

Труба

ПЭ 100 ГАЗ SDR 17,6-63х3,6

ГОСТ Р 50838-2009

ПК5+61.1

Труба

ПЭ 100 ГАЗ SDR 17,6-90х5,2

ГОСТ Р 50838-2009

Труба

ПЭ 100 ГАЗ SDR 17,6-90х5,2

ГОСТ Р 50838-2009

Труба

ПЭ 100 ГАЗ SDR 17,6-63х3,6

ГОСТ Р 50838-2009

Труба

ПЭ 100 ГАЗ SDR 17,6-63х3,6

ГОСТ Р 50838-2009

Труба

ПЭ 100 ГАЗ SDR 17,6-63х3,6

ГОСТ Р 50838-2009

ПК9+8.5

ПК10

Труба

ПЭ 100 ГАЗ SDR 17,6-90х5,2

ГОСТ Р 50838-2009
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Москвичев

Кириллов

Матвиенко ООО "ГазР"ООО "ГазР"

Москвичев

Кириллов

Матвиенко

Стадия Лист Листов

ПД 3

Изм. Кол. Лист №док.Подпись Дата

ГИП

Н.контр.
Выполнил

Г-005-17-ППТ

601431, Владимирская область, Вязниковский район,

д. Палково

04.17

04.17

04.17

Газопровод высокого давления до ПРГ, ПРГ,

распределительный газопровод и газопроводы-вводы

низкого давления для газоснабжения жилых домов в

д. Палково Вязниковского района 3

Проект планировки территории

М 1:500 (окончание)

Проект планировки территории

Чертеж планировки территории

Схема расположения листов

Лист

ППТ-3

Лист

ППТ-2

Лист

ППТ-1

- проектируемые газопроводы-вводы низкого давления, P ≤0,003 МПа

Условные обозначения

- ЛЭП 0,4 кВ

- граница участков, поставленных на кадастровый учет

- проектируемый газопровод высокого давления, P ≤0,6 МПа

- проектируемый пункт редуцирования газа

- проектируемые газопроводы низкого давления, P ≤0,003 МПа

- граница полосы отвода под проектируемые газопроводы, охранная зона

проектируемого газопровода
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