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Склад ПДМ

Столярный цех

ПДМ

т/сеть

Вл. уч. НГЧ-2

т/сеть

Вл. уч. НГЧ-2

т/сеть

ПДМ

 2d - 76

L = 516,00

 2d - 38

L = 13,00

 2d - 57

L = 60,00

Конденсатопровод

  d - 76

L = 194,00

Паропровод

  d - 57

L = 177,00

  2d - 57

  d - 38

  d - 25

L = 3,00 надз.

L = 36,00 подз.

  2d - 89

  d - 57

  d - 45

L = 16,00

  2d - 57

  d - 38

  d - 25

L = 19,00

  2d - 57

  d - 45

  d - 38

L = 14,00

  2d - 89

  d - 45

  d - 32

L = 24,00 надз.

L = 9,00 подз.

  2d - 76

L = 25,00 подз.

L = 57,00 надз.

  2d - 57

L = 25,00
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